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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Kandungan silika (SiO3) dan alumunium (Al2O3) yang terdapat pada fly 
ash yang digunakan rendah yaitu 13,94% silika (SiO3) dan 0,98% 
almunium (Al2O3). Namun dicapai hasil kuat tekan dan kuat tarik belah 
beton yang cukup tinggi (diatas 20 MPa untuk kuat tekan beton dan diatas 
2,5 MPa untuk kuat tarik belah beton) 
2. NaOH dan Na2SiO3 yang digunakan tidak harus berjenis pure (murni) 
yang berharga mahal namun dapat menggunakan jenis teknis yang 
harganya lebih terjangkau. 
3. Nilai waktu ikat awal binder beton geopolimer adalah 5 menit dan waktu 
ikat akhir adalah 30 menit, sehingga pada penelitian ini beton geopolimer 
mengalami flash setting atau pengerasan beton geopolimer yang terjadi 
sangat cepat. 
4. Semakin banyak penambahan serat polypropylene pada beton geopolimer 
mengakibatkan workability adukan beton menurun. Ini dibuktikan dari 
hasil pengujian nilai slump yang semakin kecil dengan bertambahnya 





5. Berat jenis rerata yang didapat antara 2,1 – 2,3 gr/cm3 , sehingga dari hasil 
yang didapat dapat disimpulkan bahwa berat jenis dari tiap variasi masih 
tergolong beton normal. 
6. Kuat tekan beton geopolimer rerata yang dihasilkan dari sampel yang diuji 





 ; 0,9 kg/m
3
 ; 1,2 kg/m
3
 berturut-turut adalah 22,4139 MPa, 
29,1848 MPa, 23,8106 MPa, dan 20,2774 MPa. Pada umur 14 hari dengan 
perbandingan kadar serat polypropylene 0 kg/m
3
 ; 0,6 kg/m
3





 berturut-turut adalah 30,2796 MPa, 40,8125 MPa, 26,0584 MPa, 
dan 28,1853 MPa. Pada umur 28 hari dengan perbandingan kadar serat 
polypropylene 0 kg/m
3
 ; 0,6 kg/m
3
 ; 0,9 kg/m
3
 ; 1,2 kg/m
3 
berturut-turut 
adalah 31,0789 MPa, 43,5356 MPa, 30,8615 MPa, dan 30,1696 MPa. 
Semakin tinggi penggunaan kadar serat polypropylene tidak dihasilkan 




7. Kuat tarik belah beton geopolimer rerata yang dihasilkan dari sampel yang 
diuji pada umur 28 hari dengan perbandingan kadar serat polypropylene 0 
kg/m
3
 ; 0,6 kg/m
3
 ; 0,9 kg/m
3
 ; 1,2 kg/m
3
 berturut-turut adalah 2,4233 
MPa, 2,9955 MPa, 3,3096 MPa, dan 4,1158 MPa.Semakin tinggi 
penggunaan kadar serat polypropylene dihasilkan kuat tarik belah yang 
semakin tinggi. 
8. Modulus elastisitas beton rerata yang didapatkan dari sampel yang diuji 







 ; 0,6 kg/m
3
 ; 0,9 kg/m
3
 ; 1,2 kg/m
3
 berturut-turut adalah 21907,6968 
MPa, 30472,9252 MPa, 15894,0233 MPa, dan 15213,12 MPa. Modulus 
elastisitas berbanding lurus dengan kuat tekan beton geopolimer. Semakin 
tinggi kuat tekan beton maka modulus elastisitas beton geopolimer juga 
semakin meningkat. 
6.2 Saran 
Saran yang dapat penulis berikan setelah melihat penelitian ini adalah 
sebagai berikut :  
1. Cara mencampurkan serat yang harus lebih merata dan jangan sampai serat 
menggumpal pada adukan. 
2. Agregat yang dipakai pada pembuatan beton geopolimer harus dipastikan 
dalam keadaan kering sehingga beton yang dihasilkan menghasilkan ikatan 
polimerisasi yang kuat. 
3. Pelu dicoba meningkatkan kadar penggunaan natrium silikat (Na2SiO3) 
dalam komposisi penyusun beton geopolimer untuk mengetetahui 
pengaruhnya terhadap sifat mekanis pada beton geopolimer. 
4. Karena pengaruh penggunaan serat polypropylene adukan beton sulit 
dikerjakan. Pada saat proses pengadukan dan pemadatan harus lebih 
diperhatikan agar penyebaran agregat lebih merata dan beton geopolimer 
tidak mengalami keropos yang dapat menurunkan kuat tekan beton 
geopolimer tersebut. 
5. Perlu penelitian lebih lanjut tentang flash setting, workability, curing dari 





6. Perlu dilakukan penelitian dengan molaritas NaOH yang berbeda dengan 
menggunakan molaritas 10M – 14M untuk mengetahui pengaruhnya 
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ALAT DAN BAHAN 
 













Gelas beker 1000ml 
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Saringan dan mesin pengayak 
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Gardner Standard Color 
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PENGUJIAN BERAT JENIS FLY ASH 
 I. Waktu Pemeriksaan   : 17 Oktober 2018 
 II. Bahan 
a. Fly Ash type F   : PLTU Tanjung Jati B Jepara 
 
Pemeriksaan Berat (gram) 
Berat fly ash (W1) 249,63 
Berat fly ash + minyak tanah + labu takar (W2) 780,69 
Berat labu takar + minyak tanah (W3) 617,41 
 
Maka berat jenis fly ash dapat dihitung dengan rumus : 
Berat jenis fly ash = 
       








 = 2,3 gram/cc  
 
 
Kesimpulan :  









UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA 
Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil 
Laboratorium Teknologi Bahan dan Bangunan 
Jl. Babarsari No.44 Yogyakarta 55281 Indonesia Kotak Pos 1086  
Telp.+62-274-487711 (hunting) Fax. +62-274-487748 












UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA 
Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil 
Laboratorium Teknologi Bahan dan Bangunan 
Jl. Babarsari No.44 Yogyakarta 55281 Indonesia Kotak Pos 1086  
Telp.+62-274-487711 (hunting) Fax. +62-274-487748 









UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA 
Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil 
Laboratorium Teknologi Bahan dan Bangunan 
Jl. Babarsari No.44 Yogyakarta 55281 Indonesia Kotak Pos 1086  
Telp.+62-274-487711 (hunting) Fax. +62-274-487748 






PENGUJIAN BERAT JENIS DAN PENYERAPAN AGREGAT 
KASAR 
 
 I. Waktu Pemeriksaan : 12 Oktober 2018 
 II. Bahan   : Kerikil / Split 
 III. Asal   : Clereng 
 IV. Lokasi Pengujian : Laboratorium Struktur dan Bahan 
Bangunan (LSBB), Jurusan Teknik Sipil, 
Universitas Atma Jaya, Yogyakarta 
 
 NOMOR PEMERIKSAAN I II 
A Berat Contoh Kering 1500,03 - 
B Berat Contoh Jenuh Kering Permukaan (SSD) 1538,06 - 
C Berat Contoh Dalam Air 947,14 - 
 
D 






  2,5383 - 
 
E 






  2,6026 - 
 
F 






  2,7131 - 
 
G 





  2,54% - 
H Berat Jenis Agregat Kasar                2,5383 - 
I Rata – Rata 2,5383 
 
PERSYARATAN UMUM  : 
-  Absorption        :  < 3% 
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PENGUJIAN KEAUSAN AGREGAT KASAR DENGAN MESIN LOS 
ANGELES ABRATION 
 
 I. Waktu Pemeriksaan : 12 Oktober 2018 
 II. Bahan   : Kerikil/Split 
 III. Asal   : Clereng 
 IV. Lokasi Pengujian : Laboratorium Transportasi, Jurusan Teknik 
Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma 
Jaya Yogyakarta. 
 
Kesimpulan :  Keausan Agregat didapat sebesar 21,88% ≤ 40%, memenuhi syarat 
(OK). 
UKURAN SARINGAN BERAT AGREGAT 
LOLOS TERTAHAN A B C D 
1 ½" 1" 1250 - - - 
1" 3/4" 1250 - - - 
3/4" 1/2" 1250 2500 - - 
1/2" 3/8" 1250 2500 - - 
3/8" 1/4" - - 2500 - 
1/4" No. 4 - - 2500 - 
No. 4 No. 8 - - - 5000 
TOTAL 5000 5000 5000 5000 







Lolos Tertahan Berat Setiap Agregat Berat Setiap Agregat 
3/4” 1/2” 2500 - 
1/2” 3/8” 2500 - 
Nomor Contoh I 
Berat Sebelumnya                                             (A) 5000 gram 
Berat Sesudah Diayak Saringan No. 12   (B) 3906 gram 






 21,88 % 
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PENGUJIAN ANALISIS SARINGAN AGREGAT KASAR 
 
 I. Waktu Pemeriksaan : 12 Oktober 2018 
 II. Bahan   : Kerikil/Split 
 III. Asal   : Clereng 
 IV. Lokasi Pengujian :Laboratorium Struktur dan Bahan 
Bangunan (LSBB), Jurusan Teknik Sipil, 
Universitas Atma Jaya, Yogyakarta 
 
 
Kesimpulan :  Dari data diatas maka didapat nilai MHB (Modulus Halus Butir)    
sebesar 7,869. Berdasarkan SK SNI S-04-1989-F (Spesifikasi 
Bahan Bangunan Bagian A), maka nilai MHB agregat kasar 

















3/4" 557 826 269 269 26,9 73,1 
1/2" 448 854 406 675 67,5 32,5 
3/8" 543 793 250 925 92,5 7,5 
No.4 508 583 75 1000 100 0 
No.8 330 330 0 1000 100 0 
No.30 292 292 0 1000 100 0 
No.50 374 374 0 1000 100 0 
No.100 285 285 0 1000 100 0 
PAN 137 137 0 1000 100 0 
 
 
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA 
Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil 
Laboratorium Teknologi Bahan dan Bangunan 
Jl. Babarsari No.44 Yogyakarta 55281 Indonesia Kotak Pos 1086  
Telp.+62-274-487711 (hunting) Fax. +62-274-487748 





PENGUJIAN BERAT JENIS DAN PENYERAPAN AGREGAT 
HALUS 
 
 I. Waktu Pemeriksaan : 11 Oktober 2018 
 II. Bahan   : Pasir 
 III. Asal   : Kali Progo 
 IV. Lokasi Pengujian :Laboratorium Struktur dan Bahan 
Bangunan (LSBB), Jurusan Teknik Sipil, 
Universitas Atma Jaya, Yogyakarta 
 
Sampel (a) 
Pengujian Berat Jenis & Penyerapan Agregat Halus 
Berat Awal (V) 500,02 gr 
Berat Kering Oven (A) 485,60 gr 
Jumlah Air Masuk Sebelum Digoncang 265 ml 
Jumlah Air Masuk Sesudah Digoncang 22 ml 
Jumlah Air Total yang Digunakan (W) 287 ml 
Berat Jenis Bulk 2,280 gr/cm
3
 
Berat Jenis SSD 2,347 gr/cm
3
 
Berat Jenis Semu (Apparent) 2,445 gr/cm
3
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Pengujian Berat Jenis & Penyerapan Agregat Halus 
Berat Awal (V) 500,01 gr 
Berat Kering Oven (A) 486,10 gr 
Jumlah Air Masuk Sebelum Digoncang 276 ml 
Jumlah Air Masuk Sesudah Digoncang 20 ml 
Jumlah Air Total yang Digunakan (W) 296 ml 
Berat Jenis Bulk 2,383 gr/cm
3
 
Berat Jenis SSD 2,451 gr/cm
3
 
Berat Jenis Semu (Apparent) 2,557 gr/cm
3
 
Penyerapan (Absorption) 2,88 % 
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PENGUJIAN KANDUNGAN LUMPUR AGREGAT HALUS 
 I. Waktu Pemeriksaan  : 11 Oktober 2018 
 II. Bahan 
b. Pasir Kering Tungku, asal : Kali Progo, berat : 100,00 gram 
c. Air Jernih, asal  : LSBB Prodi TS FT - UAJY 
III. Alat 
a. Gelas Ukur, ukuran : 250 cc 
b. Timbangan 
c. Tungku (oven), suhu antara 105 – 1100C 
IV. Pasir + Piring Masuk Tungku 
V. Hasil 
 Pasir + Piring Keluar Tungku 
a. Berat Pasir   : 96,22 gram 




    : 3,78% 
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PENGUJIAN KANDUNGAN ZAT ORGANIK AGREGAT HALUS 
 I. Waktu Pemeriksaan   : 11 Oktober 2018 
 II. Bahan 
d. Pasir Kering Tungku, asal : Kali Progo 
e. Larutan NaOH 3% 
III. Alat 






 Setelah didiamkan selama 24 jam, warna larutan di atas pasir sesuai 
dengan Gardner Standart Colour. 
 
Kesimpulan : Warna Gardner Standart Colour No. 11, maka dapat 
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PENGUJIAN ANALISIS SARINGAN AGREGAT HALUS 
 
 I. Waktu Pemeriksaan : 11 Oktober 2018 
 II. Bahan   : Pasir 
 III. Asal   : Kali Progo 
 IV. Lokasi Pengujian :Laboratorium Struktur dan Bahan 
Bangunan (LSBB), Jurusan Teknik Sipil, 
Universitas Atma Jaya, Yogyakarta. 
 
Kesimpulan :  Dari data diatas maka didapat nilai MHB (Modulus Halus Butir)    
sebesar 3,378. Berdasarkan SK SNI S-04-1989-F (Spesifikasi 
Bahan Bangunan Bagian A), maka nilai MHB agregat halus 






















3/8" (9,52mm) 543 543 0 0 0 100,00 
No.4(4,75 mm) 508 527 19 19 1,9 98,1 
No.8(2,36 mm) 330 393 63 82 8,2 91,8 
No.30(0,60mm) 292 700 408 490 49 51 
No.50(0,30mm) 374 725 351 841 84,1 15,9 
No.100(0,15mm
) 
285 390 105 946 94,6 5,4 
Pan 370 424 54 1000 100 0,00 
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Berdasarkan data analisis saringan tersebut, maka dapat ditentukan untuk daerah 
golongan pasirnya. Untuk menentukan pasir tersebut termasuk di golongan pasir 
berapa, dapat dilihat pada grafik di bawah ini. 
 
 
Setelah angka %lolos saringan dimasukkan ke dalam grafik di atas, maka 
dapat disimpulkan bahwa agregat halus tersebut termasuk ke dalam pasir 













UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA 
Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil 
Laboratorium Teknologi Bahan dan Bangunan 
Jl. Babarsari No.44 Yogyakarta 55281 Indonesia Kotak Pos 1086  
Telp.+62-274-487711 (hunting) Fax. +62-274-487748 





PEMERIKSAAN BERAT JENIS BETON GEOPOLIMER 7 HARI 







Normal 2C 101,067 202,267 8022,427 3,48 2,147 
Normal 1B 100,533 203,483 7937,981 3,46 2,144 
Normal 3A 100,167 204,800 7880,183 3,62 2,245 
PL2 0,6 B 100,217 201,4 7888,052 3,6 2,267 
PL3 0,6 A 99,850 201,817 7830,437 3,54 2,241 
PL3 0,6 C 100,5 205,567 7932,718 3,56 2,184 
PL3 0,9 A 99,967 203,633 7848,747 3,62 2,266 
PL1 0,9 C 100,133 205,167 7874,939 3,6 2,229 
PL2 0,9 C 100,083 205 7867,077 3,62 2,246 
PL1 1,2 A 100,167 202,133 7880,183 3,63 2,280 
PL3 1,2 A 101,950 201,425 8163,273 3,65 2,222 
PL2 1,2 B 99,933 204,467 7843,513 3,65 2,279 
 
PEMERIKSAAN BERAT JENIS BETON GEOPOLIMER 14 HARI 







Normal 3B 99,167 203,333 7723,627 3,58 2,281 
Normal 1C 101,267 204,4 8054,209 3,6 2,195 
Normal 2A 101,267 201,987 8054,209 3,6 2,219 
PL1 0,6 A 100,217 201,4 7656,274 3,62 2,319 
PL2 0,6 A 99,850 201,817 7927,456 3,68 2,258 
PL3 0,6 A 100,5 205,567 7880,183 3,6 2,248 
PL3 0,9 B 99,967 203,633 7806,928 3,65 2,309 
PL1 0,9 B 100,133 205,167 7697,687 3,65 2,308 
PL2 0,9 A 100,083 205 7927,457 3,68 2,285 
PL1 1,2 C 100,167 202,133 7880,183 3,7 2,324 
PL3 1,2 B 101,950 201,425 8163,273 3,7 2,253 
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PEMERIKSAAN BERAT JENIS BETON GEOPOLIMER 28 HARI 







Normal 3C 100,7 205,5 7964,322 3,48 2,128 
Normal 2B 100,367 203,333 7911,683 3,46 2,152 
Normal 1A 100,467 204,667 7927,456 3,62 2,233 
PL1 0,6 B 100,367 201,5 7911,683 3,65 2,291 
PL2 0,6 B 100,017 204,533 7856,599 3,66 2,278 
PL3 0,6 B 101,233 204,867 8048,908 3,66 2,221 
PL1 0,9 A 101,167 202,133 7880,183 3,7 2,324 
PL2 0,9 B 100,95 201,425 8163,273 3,68 2,241 
PL3 0,9 C 99,933 204,467 7843,513 3,67 2,291 
PL1 1,2 B 100,167 202,133 7880,183 3,74 2,349 
PL2 1,2 C 101,950 201,425 8163,273 3,71 2,259 
PL31,2 C 99,933 204,467 7843,513 3,72 2,323 
 
PEMERIKSAAN BERAT JENIS BETON GEOPOLIMER 28 HARI 
SILINDER BESAR 







NM 1A 150,9 300,9 17884,152 12,39 2,304 
NM 2B 150,667 300,2 17828,887 12,38 2,314 
PL1 0,6 B 151,633 301,267 18058,399 12,39 2,279 
PL2 0,6 B 151,5 301,667 18026,655 12,44 2,289 
PL1 0,9 A 151,6 301,6 18050,46 12,49 2,296 
PL2 0,9 B 151,467 301,367 18018,723 12,53 2,309 
PL1 1,2 B 151,333 301,233 17987,014 12,55 2,318 
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PERHITUNGAN MIX DESIGN 
 
Material Berat Jenis (kg/m
3
) 
Fly Ash 2300 
Agregat Kasar 2538.3 
Agregat Halus 2280 
 
Hasil pemeriksaan berat jenis ini kemudian akan digunakan untuk 
menentukan kebutuhan material yang digunakan berdasarkan perkalian berat jenis 
dengan volume silinder berdiameter 100 mm dengan tinggi 200 mm  dan diameter 
150 mm dengan tinggi 300 mm. 
Volume silinder= td
4
1 2    
Volume silinder kecil= 200100
4
1 2   
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Volume silinder besar= 300150
4
1 2   
Volume silinder besar=5301437,603 mm
3
 




Kemudian volume silinder akan dibagi sesuai dengan persentase variasi 
yangtelah ditentukan 
Mix Design Volume (m
3


































Na2SiO3 8,2088 x10 
-5
 




Mix Design Volume (m
3


































Na2SiO3 2,7705 x10 
-4
 




Berat yang dibutuhkan pada variasi Poly 0,6. 






 = 1,8142 kg 






 = 0,8774 kg 
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 = 82,088 cm
3
 = 87,559 x 2 =164,176 ml 




 = 40,432 cm
3
 = 40,432 x 2 = 80,864 ml 
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Konsentrasi molaritas NaOH yang digunakan 8 M
Rasio perbandingan aktivator Na2SiO3 : NaOH 2
Variasi agregat terhadap presentasi aktivator dan fly ash 70% : 30%
Perbandingan antara aktivator dan fly ash yang digunakan 74% : 26%




Diameter maksiumum agregat kasar = 10 mm
>PENGUJIAN KUAT TEKAN DAN MODULUS ELASTISITAS<
Volume silinder 0.001570796 m³ Silinder d 100 mm
36 benda uji tinggi 200 mm
A. Agregat (70%)
Jumlah agregat ( 70% ) 0.001099557 m³
AGREGAT KASAR AGREGAT HALUS
Berat Jenis Agregat Kasar 2538.3 kg/m³ Berat Jenis Agregat Halus 2332 kg/m³
Jumlah agregat kasar ( 65% ) 0.0007147 kg Jumlah agregat kasar ( 35% ) 0.0003848 kg
Jumlah ( kg ) 1.8141543 kg 0.8974588 kg
Kebutuhan Agregat Kasar 65.3095549 kg Kebutuhan Agregat Halus 32.3085158 kg
B. FLY ASH
Jumlah fly ash (30%) 0.000471239
Berat Jenis Fly Ash 2300 kg/m³
Jumlah fly ash ( 74% ) 0.0003487 kg
Jumlah ( kg ) 0.8020486 kg
Kebutuhan Fly Ash 28.8737498 kg
C. AKTIVATOR
Jumlah aktvator (30%) 0.000471239
Jumlah Fly Ash (26%) 0.000122522 m³
Jumlah Na2SiO3 0.0000821
Jumlah NaOH 0.0000404
Jumlah Na2SiO3 2x pencampuran 164.18 ml
Kebutuhan 5910.466755 ml
Jumlah NaOH 2x pencampuran 80.8646 ml
Kebutuhan 2911.125417 ml
D. SERAT POLYPROPYLENE
volume total beton 0.056548668
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>PENGUJIAN KUAT TARIK BETON<
Volume silinder 0.005301438 m³ Silinder d 150
8 benda uji tinggi 300
A. Agregat (70%)
Jumlah agregat ( 70% ) 0.003711006 m³
AGREGAT KASAR AGREGAT HALUS
Berat Jenis Agregat Kasar 2538.3 kg/m³ Berat Jenis Agregat Halus 2332 kg/m³
Jumlah agregat kasar ( 65% ) 0.0024122 kg Jumlah agregat kasar ( 35% ) 0.0012989 kg
Jumlah ( kg ) 6.1227708 kg Jumlah ( kg ) 3.0289234 kg
Kebutuhan Agregat Kasar 48.9821662 kg Kebutuhan Agregat Halus 24.2313869 kg
B. FLY ASH
Jumlah fly ash (30%) 0.001590431
Berat Jenis Fly Ash 2300 kg/m³
Jumlah fly ash ( 74% ) 0.0011769 kg
Jumlah ( kg ) 2.7069140 kg
Kebutuhan Fly Ash 21.6553123 kg
C. AKTIVATOR
Jumlah aktvator (30%) 0.001590431
Jumlah Fly Ash (26%) 0.000413512 m³
Jumlah Na2SiO3 0.0002771
Jumlah NaOH 0.0001365
Jumlah Na2SiO3 2x pencampuran 554.106 ml
Kebutuhan 4432.850066 ml
Jumlah NaOH 2x pencampuran 272.918 ml
Kebutuhan 2183.344062 ml
D. SERAT POLYPROPYLENE
volume total beton 0.042411501
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PENGUJIAN KUAT TEKAN BETON GEOPOLIMER 
Contoh perhitungan : 
PL2 0,6 B – 7 Hari  
P maks = 23300 Kgf = 23300 x 9,81 = 228573 N 
Luas (A) = 2d
4
1












 = 28,9711 MPa   
f’c = 28,9711 x 1,04 = 30,13 MPa 
HASIL PERHITUNGAN KUAT TEKAN BETON GEOPOLIMER7 HARI 














Normal 2C 8022,427 26000 31,7934 33,0651* 
22,4139 Normal 1B 7937,981 17250 21,3181 22,1708 
Normal 3A 7880,183 17500 21,7857 22,6571 
PL2 0,6 B 7888,052 23300 28,9771 30,1362 
29,1848 PL3 0,6 A 7830,437 22550 28,2507 29,3807 
PL3 0,6 C 7932,718 21800 26,9590 28,0373 
PL3 0,9 A 7848,747 15900 19,8731 20,6680 
20,2774 PL1 0,9 C 7874,939 15300 19,1219 19,8867 
PL2 0,9 C 7867,077 20950 26,1240 27,1690* 
PL1 1,2 A 7880,183 21000 26,1428 27,1885* 
23,8106 PL3 1,2 A 8163,273 20150 24,2147 25,1833 
PL2 1,2 B 7843,513 17250 21,5748 22,4378 
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HASIL PERHITUNGAN KUAT TEKAN BETON GEOPOLIMER 14 HARI 












Normal 3B 7723,627 23550 Kgf 29,9115 31,1080 
30,2796 Normal 1C 8054,209 28000 Kgf 34,1039 35,4681* 
Normal 2A 8054,209 23250 Kgf 28,3184 29,4512 
PL1 0,6 A 7656,274 290 KN 37,8774 39,3925 
40,8125 PL2 0,6 A 7927,456 380 KN 47,9347 49,8521* 
PL3 0,6 A 7880,183 320 KN 40,6082 42,2325 
PL3 0,9 B 7806,928 19800 Kgf 24,8802 25,8754 
26,0584 PL1 0,9 B 7697,687 19700 Kgf 25,1059 26,1101 
PL2 0,9 A 7927,457 20350 Kgf 25,1825 26,1898 
PL1 1,2 C 7880,183 25050 Kgf 31,1846 32,4320 
28,1853 PL3 1,2 A 8163,273 19850 Kgf 23,8542 24,8084 
PL2 1,2 B 7843,513 21000 Kgf 26,2650 27,3156 
* Tidak diperhitungkan 
HASIL PERHITUNGAN KUAT TEKAN BETON GEOPOLIMER 28 HARI 












Normal 3C 7964,322 28800 Kgf 35,4742 36,8931* 
31,0789 Normal 2B 7911,683 24000 Kgf 29,7585 30,9489 
Normal 1A 7927,456 24250 Kgf 30,0087 31,2090 
PL1 0,6 B 7911,683 320 KN 40,4465 42,0644 
43,5356 PL2 0,6 B 7856,599 340 KN 43,2757 45,0067 
PL3 0,6 B 8048,908 385 KN 47,8326 49,7459 
PL1 0,9 A 7880,183 22000 Kgf 27,3877 28,4382 
30,8615 PL2 0,9 B 8163,273 24750 Kgf 29,7427 30,9324 
PL3 0,9 C 7843,513 25500 Kgf 31,8932 33,1690 
PL1 1,2 B 7880,183 25100 Kgf 31,2469 32,4967 
30,1696 PL2 1,2 C 8163,273 23000 Kgf 27,6396 28,7452 
PL31,2 C 7843,513 22500 Kgf 28,1411 29,2667 








UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA 
Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil 
Laboratorium Teknologi Bahan dan Bangunan 
Jl. Babarsari No.44 Yogyakarta 55281 Indonesia Kotak Pos 1086  
Telp.+62-274-487711 (hunting) Fax. +62-274-487748 





PENGUJIAN KUAT TARIK BELAH BETON GEOPOLIMER 
Contoh perhitungan : 
PLB 1,2B 
P maks = 300 kN = 300 x 2x 1000 = 600000 N 
Luas Selimut(A) = td    = 80,301333,151   








 = 4,1816 MPa   
HASIL PERHITUNGAN KUAT TARIK BELAH BETON GEOPOLIMER 










NM 1A 17884,152 170 2,3835 
2,4233 
NM 2B 17828,887 175 2,4631 
PL1 0,6 B 18058,399 210 2,9265 
2,9955 
PL2 0,6 B 18026,655 220 3,0645 
PL1 0,9 A 18050,46 235 3,2720 
3,3096 
PL2 0,9 B 18018,723 240 3,4472 
PL1 1,2 B 17987,014 290 4,0499 
4,1158 
PL2 1,2 C 17987,014 300 4,1816 
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PENGUJIAN MODULUS ELASTISITAS BETON GEOPOLIMER 
 
 
PEMERIKSAAN MODULUS ELASTISITAS BETON GEOPOLIMER 
NM 2B – 28 HARI 
 
Po    = 149,53mm 
Ao    = 7911,6883mm
2
 
Kuat tekan   = 35,4681 MPa 
0,5Beban minimum  = 0,5 x 28800Kgf = 14400 Kgf 
Modulus elastisitas  =21907,6968 MPa 




∆P x 10-2 
(mm) 
0,5 ∆P x 10-2 
(mm) 
(MPa) ε x 10-4 ε x 10-4 
0 0 0 0 0.0000 -0.5597 0.0000 
500 4905 0 0 0.6200 0.0000 0.5597 
1000 9810 0.1 0.05 1.2399 0.0334 0.5931 
1500 14715 0.2 0.1 1.8599 0.0669 0.6266 
2000 19620 0.6 0.3 2.4799 0.2006 0.7603 
2500 24525 1.1 0.55 3.0998 0.3678 0.9275 
3000 29430 1.7 0.85 3.7198 0.5684 1.1281 
3500 34335 2.1 1.05 4.3398 0.7022 1.2619 
4000 39240 2.7 1.35 4.9598 0.9028 1.4625 
4500 44145 3.4 1.7 5.5797 1.1369 1.6966 
5000 49050 4 2 6.1997 1.3375 1.8972 
5500 53955 4.7 2.35 6.8197 1.5716 2.1313 
6000 58860 5.5 2.75 7.4396 1.8391 2.3988 
6500 63765 6.5 3.25 8.0596 2.1735 2.7332 
7000 68670 7.3 3.65 8.6796 2.4410 3.0007 
7500 73575 8.1 4.05 9.2995 2.7085 3.2682 
8000 78480 9.1 4.55 9.9195 3.0429 3.6026 
8500 83385 10 5 10.5395 3.3438 3.9035 
9000 88290 11 5.5 11.1594 3.6782 4.2379 
9500 93195 12.2 6.1 11.7794 4.0794 4.6391 
10000 98100 13.2 6.6 12.3994 4.4138 4.9735 
10500 103005 14.2 7.1 13.0193 4.7482 5.3079 
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11000 107910 15 7.5 13.6393 5.0157 5.5754 
11500 112815 15.2 7.6 14.2593 5.0826 5.6423 
12000 117720 16.2 8.1 14.8793 5.4170 5.9767 
12500 122625 17.2 8.6 15.4992 5.7514 6.3111 
13000 127530 19.2 9.6 16.1192 6.4201 6.9798 
13500 132435 20.6 10.3 16.7392 6.8882 7.4479 
14000 137340 22 11 17.3591 7.3564 7.9161 
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PEMERIKSAAN MODULUS ELASTISITAS BETON GEOPOLIMER 
PL3 0,6B – 28 HARI 
 
Po    = 149,93mm 
Ao    = 7886,6708mm
2
 
Kuat tekan   = 47,8326 MPa 
0,5Beban minimum  = 0,5 x (340X1000/9.81) Kgf = 19600 Kgf 
Modulus elastisitas  =30472,9252 MPa 




∆P x 10-2 
(mm) 
0,5 ∆P x 10-2 
(mm) 
(MPa) ε x 10-4 ε x 10-4 
0 0 0 0 0.0000 -0.497 0 
500 4905 0.05 0.025 0.6219 0.0167 0.5137 
1000 9810 0.1 0.05 1.2439 0.0333 0.5303 
1500 14715 0.2 0.1 1.8658 0.0667 0.5637 
2000 19620 0.3 0.3 2.4877 0.2001 0.6971 
2500 24525 0.4 0.2 3.1097 0.1334 0.6304 
3000 29430 0.5 0.25 3.7316 0.1667 0.6637 
3500 34335 0.6 0.3 4.3535 0.2001 0.6971 
4000 39240 0.7 0.35 4.9755 0.2334 0.7304 
4500 44145 0.9 0.45 5.5974 0.3001 0.7971 
5000 49050 1.1 0.55 6.2194 0.3668 0.8638 
5500 53955 1.3 0.65 6.8413 0.4335 0.9305 
6000 58860 1.5 0.75 7.4632 0.5002 0.9972 
6500 63765 1.65 0.825 8.0852 0.5503 1.0473 
7000 68670 1.85 0.925 8.7071 0.6170 1.1140 
7500 73575 2 1 9.3290 0.6670 1.1640 
8000 78480 2.2 1.1 9.9510 0.7337 1.2307 
8500 83385 2.6 1.3 10.5729 0.8671 1.3641 
9000 88290 3 1.5 11.1948 1.0005 1.4975 
9500 93195 3.4 1.7 11.8168 1.1339 1.6309 
10000 98100 3.8 1.9 12.4387 1.2673 1.7643 
10500 103005 4.1 2.05 13.0606 1.3673 1.8643 
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11000 107910 4.6 2.3 13.6826 1.5340 2.0310 
11500 112815 5.1 2.55 14.3045 1.7008 2.1978 
12000 117720 5.55 2.775 14.9265 1.8509 2.3479 
12500 122625 6.1 3.05 15.5484 2.0343 2.5313 
13000 127530 6.6 3.3 16.1703 2.2010 2.6980 
13500 132435 7.2 3.6 16.7923 2.4011 2.8981 
14000 137340 7.8 3.9 17.4142 2.6012 3.0982 
14500 142245 8.5 4.25 18.0361 2.8347 3.3317 
15000 147150 9.3 4.65 18.6581 3.1014 3.5984 
15500 152055 10.2 5.1 19.2800 3.4016 3.8986 
16000 156960 11.9 5.95 19.9019 3.9685 4.4655 
16500 161865 13 6.5 20.5239 4.3354 4.8324 
17000 166770 14.4 7.2 21.1458 4.8022 5.2992 
17500 171675 15.8 7.9 21.7677 5.2691 5.7661 
18000 176580 17.1 8.55 22.3897 5.7027 6.1997 
18500 181485 18.7 9.35 23.0116 6.2362 6.7332 
19000 186390 20.2 10.1 23.6335 6.7365 7.2335 
19500 191295 21.7 10.85 24.2555 7.2367 7.7337 
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PEMERIKSAAN MODULUS ELASTISITAS BETON GEOPOLIMER 
PL3 0,9C – 28 HARI 
 
Po    = 150,61mm 
Ao    = 7839,5316mm
2
 
Kuat tekan   = 31,8932 MPa 
0,5Beban minimum  = 0,5 x 24750Kgf = 12250 Kgf 
Modulus elastisitas  =15894,0233 MPa 




∆P x 10-2 
(mm) 
0,5 ∆P x 10-2 
(mm) 
(MPa) ε x 10-4 ε x 10-4 
0 0 0 0 0.0000 -0.349 0 
500 4905 0.5 0.25 0.6257 0.1660 0.5137 
1000 9810 1 0.5 1.2514 0.3320 0.5303 
1500 14715 2 1 1.8770 0.6640 0.5637 
2000 19620 2.5 1.25 2.5027 0.8300 0.6971 
2500 24525 3 1.5 3.1284 0.9959 0.6304 
3000 29430 3.75 1.875 3.7541 1.2449 0.6637 
3500 34335 4.5 2.25 4.3797 1.4939 0.6971 
4000 39240 5.5 2.75 5.0054 1.8259 0.7304 
4500 44145 6.5 3.25 5.6311 2.1579 0.7971 
5000 49050 7.5 3.75 6.2568 2.4899 0.8638 
5500 53955 8.75 4.375 6.8824 2.9049 0.9305 
6000 58860 10 5 7.5081 3.3198 0.9972 
6500 63765 11 5.5 8.1338 3.6518 1.0473 
7000 68670 12.5 6.25 8.7595 4.1498 1.1140 
7500 73575 14.5 7.25 9.3851 4.8138 1.1640 
8000 78480 15.5 7.75 10.0108 5.1457 1.2307 
8500 83385 16 8 10.6365 5.3117 1.3641 
9000 88290 18 9 11.2622 5.9757 1.4975 
9500 93195 19 9.5 11.8878 6.3077 1.6309 
10000 98100 20 10 12.5135 6.6397 1.7643 
10500 103005 22 11 13.1392 7.3036 1.8643 
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11000 107910 23 11.5 13.7649 7.6356 7.9846 
11500 112815 25 12.5 14.3905 8.2996 8.6486 
12000 117720 26 13 15.0162 8.6316 8.9806 
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PEMERIKSAAN MODULUS ELASTISITAS BETON GEOPOLIMER 
PL1 1,2B – 28 HARI 
 
Po    = 149,64mm 
Ao    = 7876,1937mm
2
 
Kuat tekan   = 31,8932 MPa 
0,5Beban minimum  = 0,5 x 23000 Kgf = 11500 Kgf 
Modulus elastisitas  =15213,12 MPa 
 




∆P x 10-2 
(mm) 
0,5 ∆P x 10-2 
(mm) 
(MPa) ε x 10-4 ε x 10-4 
0 0 0 0 0.0000 -0.312 0 
500 4905 0.25 0.125 0.6228 0.0835 0.3955 
1000 9810 1 0.5 1.2455 0.3341 0.6461 
1500 14715 2 1 1.8683 0.6683 0.9803 
2000 19620 2.75 1.375 2.4911 0.9189 1.2309 
2500 24525 3.75 1.875 3.1138 1.2530 1.5650 
3000 29430 4.5 2.25 3.7366 1.5036 1.8156 
3500 34335 5.5 2.75 4.3593 1.8377 2.1497 
4000 39240 6.5 3.25 4.9821 2.1719 2.4839 
4500 44145 7.5 3.75 5.6049 2.5060 2.8180 
5000 49050 8.75 4.375 6.2276 2.9237 3.2357 
5500 53955 10 5 6.8504 3.3414 3.6534 
6000 58860 11 5.5 7.4732 3.6755 3.9875 
6500 63765 12.5 6.25 8.0959 4.1767 4.4887 
7000 68670 13 6.5 8.7187 4.3438 4.6558 
7500 73575 14.5 7.25 9.3414 4.8450 5.1570 
8000 78480 16 8 9.9642 5.3462 5.6582 
8500 83385 18 9 10.5870 6.0144 6.3264 
9000 88290 19 9.5 11.2097 6.3486 6.6606 
9500 93195 20 10 11.8325 6.6827 6.9947 
10000 98100 21 10.5 12.4553 7.0168 7.3288 
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11000 107910 25 12.5 13.7008 8.3534 8.6654 
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Proses pengujian modulus elastisitas 
 
 
 
 
 
 
 
